
Н о м е р  

с о б ы т и я
В р е м я Те м п е р а т у р а

P1 6 :0 0 2 2 .0

P2 8 :0 0 1 5 .0

P3 1 1 :3 0 1 5 .0

P4 1 2 :3 0 1 5 .0

P5 1 7 :0 0 2 2 .0

P6 2 2 :0 0 1 5 .0

Ном ер 

с обы т ия
Врем я Тем перат у ра

P1 6:00 22.0

P2 8:00 22.0

P3 11:30 22.0

P4 12:30 22.0

P5 17:00 22.0

P6 22:00 15.0

Фу нкция Описание
Заводская 

установка

Калибров ка температу ры -5.0 +5.0 °С -2.5 °С.

Установ ка недельного периода

5+2 (настройки с понедельника по пятницу  

одинаков ые+одинаков ые настройки су бботы и в оскресенья) 

/ 6+1 (одинаков ые настройки с понедельника по су бботу ; 

в оскресенье имеет индив иду альные настройки) / 7 дней 

(одинаков ые настройки с понедельника по в оскресенье)

5+2

Система антиобледенения

Если температу ра в  комнате ниже 5-ти граду сов , термостат 

ав томатически в ключит электрический пол/систему  

в одоснабжения, чтобы поддержив ать плюсов у ю 

температу ру . ON: в ключено OFF: в ыключено

OFF

IN – только датчик в озду ха (в строенный), OUT – только 

датчик пола (в ыносной),

ALL – оба датчика (контроль перегрев а)

Установ ка температу ры для 

ограничения нагрев а

Если температу ра комнаты в ыше у станов ленной 

температу ры (40°С-80°С), то обогрев  не бу дет в ключаться
50°С

Гистерезис датчика в озду ха

(0.5-4°С) при прев ышении или понижении температу ры от 

заданной на у станов ленну ю в еличину  бу дет происходить 

в ключение или в ыключение нагрев а
1°С

Гистерезис датчика пола

(0.5-5°С) при прев ышении или понижении температу ры от 

заданной на у станов ленну ю в еличину  бу дет происходить 

в ключение или в ыключение нагрев а
3°С

Управ ление подсв еткой
ON: в сегда в ключена OFF: ав томатическое отключение 

через 5 сек.
OFF

Возв рат к зав одским 

настройкам
DEF

Нажмите 

 или

и в се настройки которые в ы изменили в ерну тся к зав одским

IN

LOP

DT0

DT1

BL

Включение термостата после 

отключения электроэнергии
SAT

ON: ав томатическое в ключение и работа по прежним 

у станов кам

OFF: запу ск работы термостата только в ру чну ю

OFF

Обозначени

е

ADJ

PRG

LEP

Контроль и Установ ка 

термодатчика
SEN

0
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